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o 

o 
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Instalar SIEMPRE con la tapa hacia abajo. 

Asegurar apriete mediante perno fusible. El torque sugerido es 15 Nm. 

Asegurar la adecuada posición de la goma sella cable, ya que impide el 
escurrimiento de agua por el conductor hacia el interior del equipo. 

Montar en soporte ESEF 00-2. 

Equipo diseñado para operar sin mantenimiento periódico, no obstante, se recomiendan 
los siguientes cuidados en caso de acceder a un equipo ya instalado: 

o 

o 

o 

Realizar limpieza interior. 

Chequear estado de pasta de contactos y reponerla en caso de ser necesario. 

Reapriete de pernos en contactos de aluminio. ( Se recomienda dos semanas 
después de la primera instalación). 
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